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Okresowa 0 

Panstwowy Powiatowy Inspektor S rny w Plocku na podstawie badan pr6bek 
wody pobranych w rarnach prowadzonego jakosci wody - 3 pr6bki (kontrola 
urzydowa) oraz na podstawie sprawozdan z pr6bek wody pobranych w rarnach kontroli 
wewnytrznej jakosci wody przez wodoci'lgowo - kanalizacyjne - 6 pr6bek 

Badania przeprowadzilo Laboratoriurn BadaL a W6d PSSE w Plocku 1m akredytacji AB 630, 
Oddzial Laboratoryjny PSSE w Radorniu 1m akredytacj i AB 591 , Oddzial Laboratoryjny 
Higieny Kornunalnej WSSE w Warszawie fm akredytacji AB 537, Oddzial Laboratoryjny 
Badan Pozostalosci Pestycyd6w WSSE w wlarszawie 1m akredytacji AB 537, Laboratoriurn 
Badawcze JARS 1m akredytacji AB 1095 

stwierdza: 

przydatnosc wody z urz~dzenia zbiorowego zaopatrzenia w wod~ do spozycia przez 


ludzi f aZiSka 

W okresie od 01.01.2021 r. do 31.1 l 2021 r. pobrano l'lcznie do badan w r6mych 
punktach poboru 9 pr6bek wody. I 

Pobieranie pr6bek wody do badan prowadzone bylo zgodnie z harrnonograrnem 
przyjytyrn w uzgodnieniu z PPIS w Plocku, 'IV wyznaczonych stalych punktach czerpalnych, 

w zakresie parametr6w objytych rnonitoringiem przegl'ldowyrn i kontrolnyrn. 

W zakresie objytyrn badaniarni woda st elnia wyrnagania dotycz'lce jakosci wody 
przeznaczonej do spozycia przez ludzi okreslone w rozporz'ldzeniu Ministra Zdrowia z dnia 
7 grudnia 2017 r. w sprawie jakosci wody Irzeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U. 
z 2017 r. poz. 2294) z wyj'ltkiern pararnetru: 
- bakterie grupy coli w jednej pr6bce 



W przypadku 

Otrzymuj~: 

1. adresat 
2. aa. 

parametru podj<rto dzialania naprawcze oraz 
awdzaj,!cych. W pr6bce pobranej do ponownych 

2 


