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Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi nr 33/2020 

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Płocku, na podstawie sprawozdań z badań ptóbek 
wody pobranych w ramach wewnętrznej kontroli jakości wody, realizowanej według ustalonego dla tego 
podmiotu harmonogramu w dniu 20.02.2020 r., w punkcie poboru: -Stacja Uzdatniania Wody Grzybów 
sprawozdanie z badań nr: 2317/02/2020/M/l/P/l z dnia 24.02.2020r. 
sprawozdanie z badań nr: 2317/02/2020/M/F/l z dnia 26.02.2020r. 
Badania przeprowadziło Laboratorium J A R S S . A L (Laboratorium zatwierdzone przez PPIS Legionowo LŁ i P -
Decyzja nr H K N 35/2018 z dnia 15.11.2018 r. oraz PPIS Katowice L K - Decyzja nr NS/HKiŚ/4560/ZL/80-34J/2018 
z dnia 27.09.2018 r.) 

Otrzymują: 
1 .Adresat 
2. aa. 

stwierdza: 
przydatność wody z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Grzybów 

do spożycia przez ludzi 

W zakresie objętym badaniami woda spełnia wymagania dotyczące jakości wody przeznaczanej do 
spożycia przez ludzi określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017 r. w sprawie 
jakości wody przeznaczonej do spożycie 
(Dz. U . z 2017 r. poz. 2294) 

Ocena niniejsza jest ważna do czasu przeprowadzenia następnych badań z tego urządzenia. 
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