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Sprawozdanie z badań Nr: 2597/02/2016/F/2
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(A) - metodyka akredytowana; referencyjna - o ile prawo tak stanowi (wynik można wykorzystać do oceny zgodności w obszarze regulowanym prawnie)
(Ae)-metodyka akredytowana z zakresu elastycznego, referencyjna o ile prawo tak stanowi (wynik można wykorzystać do oceny zgodności w obszarze regulowanym prawnie).

Punkt poboru: Kurek czerpalny - wezei sanitarny, parter

Przedmiot badania: Woda przeznaczona do spożycia
Adres poboru: 09-533 Słubice, Płocka 32
Miejsce poboru: Urząd Gminy Słubice
Pochodzenie próbki: sieć wodociągowa
Rodzaj ujęcia: brak danych
Data i godz. poboru: 23-03-2016 08:00

Pobór próbek wg: (A) PN-1SO 5667-5:2003
_. Probkobiorca: Kolber ZbigniewTransport próbek: Jars sp. z o.o.

Numer próbki: 9736/03/16 Masa/objętość próbki: - Ocena próbki: bez zastrzeżeń

Data rozpoczęcia badań: 23-03-2016 Data zakończenia badań: 30-03-2016
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(A)PN-EN ISO 7887:20 12

(A)PN-ENISO 11732:2007

(A) PN-EN ISO 7027:2003

(A)PN-ENISO 10523:2012

(A) PN-EN 27888: 1999 (korekta
urządzeniem do kompensacji wpływu
temp.)

(A) PB-05/LF wyd. 10 z dnia
26.03.2015

(A) PB-05/LF, wyd. 10 z dnia
26.03.2015
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MZ-2- wymagania wg Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 20 15 r. (Dz. U. 2015 póz. 1989)

OCENA ZGODNOŚCI Z W Y M A G A N I A M I :

Próbka (próbki) w badanym zakresie odpowiada (odpowiadają) wymaganiom określonym powyżej.

Strona 1



* - niepewność rozszerzona metody przy poziomie ufności ok. 95% i współczynniku rozszerzenia k=2

Wyniki odnoszą się wyłącznie do badanych próbek . Niepewność wyników podaje się w sytuacji, gdy ma to znaczenie dla miarodajności wyników badań lub zgodności z wyspecyfikowanymi

wartościami granicznymi oraz kiedy określone jest to w uzgodnieniach z Klientem.

Sprawozdanie zawiera wyniki badań próbek w ilości: 1 szt i bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej, jak tylko w całości.

W ciągu 14 dni od otrzymania sprawozdania z badań Klient ma prawo do reklamacji.

Uwagi:

Sprawozdanie sporządzono w 1 egz. Egz.Nr 1 : Zleceniodawca

Miejsce wykonywania badań: LŁ - Łajski,

Koniec Sprawozdania

Sporządzono dnia: Autoryzował:

3 1 -03-20 1 6 Kosycarz Grzegorz
Korus Wioletta
Stochowska Joanna

Zatwierdził:

Doradca Analityczny

Agnieszka Mańka

Kopia egz. Nr 1 -Archiwum w/m

LK - Mysłowice

Podpisano:

Kwalifikowanym podpisem elektronicznym


